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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio ARMARIOS GAROE
Dirección Calle Cipres 16
Municipio AGUIMES Código Postal 35118
Provincia Las Palmas Comunidad Autónoma Canarias
Zona climática alpha3 Año construcción 1995
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 7721710DS5872S0001KT

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos ALVARO ANTONIO ARTILES HERNANDEZ NIF(NIE) 78477303S
Razón social LUZ TAGOROR SL NIF B76342054
Domicilio Calle La Palma 22
Municipio AGUIMES Código Postal 35260
Provincia Las Palmas Comunidad Autónoma Canarias
e-mail: alvaroartiles@luztagoror.com Teléfono 647 44 29 83
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Técnico Telecomunicaciones
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 16.3 AA< 85.0

B85.0-138.1

C138.1-212.4

D212.4-276.1

E276.1-339.8

F339.8-424.8

G≥ 424.8

 4.1 AA< 22.5

B22.5-36.6

C36.6-56.4

D56.4-73.3

E73.3-90.2

F90.2-112.7

G≥ 112.7

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/07/2025

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2012.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

CUBIERTA A DOS AGUAS Cubierta 1864.8 3.32 Conocidas
FACHADA NORTE Fachada 250.0 1.80 Por defecto
FACHADA SUR Fachada 250.0 1.80 Por defecto
FACHADA ESTE Fachada 400.0 1.80 Por defecto
MEDIANERA OESTE Fachada 400.0 0.00
SUELO Suelo 1990.0 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

LUCERNARIOS Lucernario 115.2 2.20 0.07 Estimado Estimado
PUERTAS ACCESO
NORTE Hueco 70.0 5.70 0.17 Estimado Estimado

PUERTAS ACCESO SUR Hueco 70.0 5.70 0.17 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

CONDENSADORAS
DE AIRE Y CALOR

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 174.8 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 336.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TERMO Efecto Joule 80.0 Electricidad Conocido
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 5.96 1.99 300.00 Conocido
TOTALES 5.96

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2012.0 Intensidad Alta - 8h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
COMPARTIDO 56040.0

TOTAL 56040.0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática alpha3 Uso Intensidad Alta - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 4.1 AA< 22.5

B22.5-36.6

C36.6-56.4

D56.4-73.3

E73.3-90.2

F90.2-112.7

G≥ 112.7

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] -
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

0.82 2.91

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
10.42 11.59

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 3.30 6647.19
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.82 1642.28

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 16.3 AA< 85.0

B85.0-138.1

C138.1-212.4

D212.4-276.1

E276.1-339.8

F339.8-424.8

G≥ 424.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] -
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

3.85 10.97

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
39.25 43.67

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

No calificable

A< 23.0

 26.2 BB23.0-37.4

C37.4-57.6

D57.6-74.9

E74.9-92.1

F92.1-115.2

G≥ 115.2

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 10/07/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se realiza la visita, se comprueba la envolvente térmica, se comprueban instalaciones y se hace reportaje fotográfico.

Esta nave industrial, posee un AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO COMPARTIDO.

Los GdOs (Garantía de origen) de la energía de autoconsumo fotovoltaico proviene de una instalación próxima a través de
red.

Se adjunta CIE de dicha instalación de Baja Tensión con nº Número de BT: 202309229 de la que, el 55% está vinculado con
CUPS de la nave industrial como así se refleja en la factura adjunta.

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía): Este proceso se denomina "individualización de la energía",
de forma que cada consumidor recibe la asignación de la porción que le corresponda y a todos los efectos es energía auto
consumida que reduce su compra de energía de la red. Por tanto, en la certificación energética individual, cada consumidor
reducirá su energía consumida de la red en la misma cantidad anual que corresponda al porcentaje recibido del
autoconsumo.

En este caso, la Calificación Energética de esta nave industrial posee el 55% de 60 kW que equivalente a una instalación
fotovoltaica de 33 kW sobre sus cubiertas.

Según los cálculos PvGis, las capacidades de generación eléctrica de este AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
COMPARTIDO suponen un ahorro anual de 56,04 MWh y, con ello, se dejará de emitir 43,49 Toneladas de CO2 eq a la
atmósfera y 4,82 Tep (en concepto de energía final) y 14,1 Tep (en concepto de energía primaria).

DOCUMENTACION ADJUNTA
Autorización para el registro

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

D. GRAL. DE ENERGIA -
ALVARO ANTONIO ARTILES HERNANDEZ en representación de LUZ TAGOROR, SOCIEDAD LIMITADA -
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